
Projeção da laje

PASTILHA BRANCA RETANGULAR ATÉ O TETO  
NA PAREDE EXTERNA QUE ENVOLVE O TEATRO 
REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO  - ÁREA = 92.07 m² 
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PÉ DIREITO = 2.90

PÉ DIREITO = 3.65
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02 0104

PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO

02
PISO . PAREDE . TETO

ESCALA 1/100 A= 558,41 m²

CORTE BB
04

ESCALA 1/100

CORTE AA
03

ESCALA 1/100

FACHADA
06

ESCALA 1/100

PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO

01
PISO . PAREDE . TETO

ESCALA 1/100 A= 1.083,00 m²

AA

B
B

AA

B
B

C
C

C
C

P1
compressor

CIRCULAÇÃO
A= 31,10 m²

CIRCULAÇÃO / ESPERA
A= 97,63 m²

CIRCULAÇÃO/ESPERA
A= 122,42 m²

P3

P3A

07 0104

07 0104

07 0104

lava-pés

07 0104

07 0101
07 0101

07 0101

07 0104

07 0104

2
,
7

0

02 0204

DRS
A= 2,40 m²

03 0101

GÁS
A= 0,76 m²

03

02 0201

ELEVADOR
A= 4,00 m²

01 0203

CIRC.
A= 136,63 m²

01 0101

07
01

04

07
01

04

07
01

04

P3A

04

07 0101

07 0101

07 0101
01 0203

P2P2P2P2P2P2P2

P2 P2 P2 P2 P2P2

instalar bomba

à vácuo

P1 P1 P1

P5P6

P6

P7CIRC.
A= 2,19 m²

CIRC.
A= 8,27 m²

CIRC.
A= 2,54 m²

P8

P2 porta de abrir interna (80x210 cm) em madeira

1 folha com bandeira lateral (25x210 cm)

19 unidades

P3 porta de abrir interna (80x210 cm) em madeira

1 folha

19 unidades

P4A porta de abrir interna (60x210 cm) em madeira

1 folha

4 unidades

P5 porta de abrir interna (105x210 cm) em madeira

2 folhas com bandeira superior em vidro (80x90 cm)

1 unidade

P6 porta de abrir interna (95x200 cm) em madeira

2 folhas

4 unidades

P7 portão de correr  (170x200 cm) aço, fechado

1 folha

1 unidade

P8 portão de abrir (120x200 cm) aço, fechado

2 folhas

1 unidade

P9

P9

P9 portão de correr (610x260 cm) aço, tipo grade

2 folhas, sendo uma fixa e uma móvel

2 unidades

P10

P10 portão de abrir (95x120 cm) aço, tipo grade

1 folha

1 unidade

1) portas a reformar: trocar folhas, inclusive

ferragens e bandeira lateral, quando houver,

trocar vidro da bandeira superior, se necessário

pintura das portas, caixonetes e bandeiras

em esmalte sintético acetinado, cor: Espinafre

P3

P3
P3

P3

P4A

P11 porta de abrir (90x210 cm) aço, fechado

1 folha

1 unidade

P12

P12 portão de correr (115x210 cm) aço, tipo grade

1 folha

1 unidade

P13

P13 porta de abrir (110x130 cm) veneziana de madeira

2 folhas

1 unidade

P3

P3

P1

P2D porta de abrir interna (160x210 cm) em madeira

2 folhas com bandeira lateral (25x210 cm)

1 unidade

4) lixar e repintar portões, grades internas e portas em aço

pintura em esmalte sintético acetinado,

cor: Espinafre

as grades nos muros e portões externos

(P8, P9, P10 e P11 e P13), cor Preto fosco 

3) portas novas: executar conforme as existentes

pintura das portas, caixonetes e bandeiras, se houver

em esmalte sintético acetinado, cor: Espinafre

P1 porta de abrir interna (80x210 cm) em madeira

1 folha com bandeira superior em vidro (80x90 cm)

32 unidades

P2 porta de abrir interna (80x210 cm) em madeira

1 folha com bandeira lateral (25x210 cm)

1 unidade

P3 porta de abrir interna (80x210 cm) em madeira

1 folha

10 unidades

P1G para instalar em parede de dry-wall

porta de abrir interna (80x210 cm) em madeira

1 folha com bandeira superior em vidro (80x90 cm)

4 unidades

P1D porta de abrir interna (160x210 cm) em madeira

1 folha com bandeira superior em vidro (160x90 cm)

1 unidade

P3D porta de abrir interna (160x210 cm) em madeira

2 folhas

1 unidade

2) portas a demolir

P1 porta de abrir interna (80x210 cm) em madeira

1 folha com bandeira superior em vidro (80x90 cm)

5 unidades

P3 porta de abrir interna (80x210 cm) em madeira

1 folha

9 unidades

P2DP3D

1,00x1,001,00x1,001,00x1,001,00x1,001,00x1,00
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emboço com pintura de tinta acrílica acetinada

para uso hospitalar,

nos corredores e hall escadas: cor  Lago Congelado

demais compartimentos: cor Verde Pastel

cerâmica 5x25 cm - branca

cerâmica 6x20 cm - vermelha

azulejo 20x20 cm - branco

lambri em madeira

lixar e envenizar com verniz fosco

granitina

revisar, corrigir, se necessário, e resinar

piso cerâmico existente

revisar e trocar, se necessário

cimentado

revisar e corrigir, se necessário

ladrilho hidráulico

revisar e trocar, se necessário

05 blocrete sextavado

revisar e reassentar, se necessário

06 paralelepípedo

revisar e reassentar, se necessário

emboço com pintura acrílica acetinada

cor Branco Neve

concreto aparente circulação externa 1° pavimento

(A= 448,78 m²)

revisar, corrigir, se necessário, lixar e resinar

PAREDE

PISO

TETO

P3D porta de abrir interna (160x210 cm) em madeira

2 folhas

1 unidade

cobertura em

estrutura metálica (cor Preto fosco)

e vidro laminado com calha

A= 30,40 m²

 cobertura em

estrutura metálica (cor Preto fosco)

e vidro laminado com calha

A= 28,70 m²

cobertura em

estrutura metálica (cor Preto fosco)

e vidro laminado com calha

A= 23,68 m²

P3

P3

LAJE IMPERMEABILIZADA
A= 7,60 m²

P3 P3

J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2J2

J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1J1

J4J4J4J5 J4 J3 J3A J3
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estrutura metalon

cor Preto fosco

e vidro laminado

8 mm

VER DESENHO 13

PRANCHA 02/03
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CORTE CC
05

ESCALA 1/100

A CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO

DE ELEVADOR E DEPÓSITO DE

RESÍDUOS SÓLIDOS DEVERÁ SER

EXECUTADA ATRAVÉS DO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

1080/2020 OU OUTRO DE OBJETO

AFIM, COM PRAZO  DE CONCLUSÃO

ATÉ O ÚLTIMO DESBLOQUEIO DO

PROCESSO REFERENTE À REFORMA

DA UNIDADE DO POSTO DE SAÚDE,

SOB PENA DE NÃO GARANTIR A

DEVIDA FUNCIONALIDADE AOS DOIS

OBJETOS EM QUESTÃO: REFORMA

DO POSTO DE SAÚDE E

CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE

ELEVADOR E DEPÓSITO DE

RESÍDUOS SÓLIDOS - E

CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DOS

RECURSOS FEDERAIS ENVOLVIDOS,

ALÉM DE EVENTUAIS

DESDOBRAMENTOS.

OBJETIVO : ATENDER AS NORMAS

DE ACESSIBILIDADE E DA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

executar prateleiras e

ilhargas em granito cinza

VER DET. 14
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instalar tampo c/ ilhargas

em granito cinza

h= 80 cm

3
,
2
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,40
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,80

P4 porta de abrir interna (60x180 cm) em madeira

1 folha

6 unidades

P3A porta de abrir interna (80x210 cm) em madeira

1 folha com barra interna e externa

2 unidades

LAJE IMPERMEABILIZADA
A= 376,94 + 110,00 (dobra vertical) =  486,94 m²

LAJE IMPERMEABILIZADA
A= 40,78 m²

COORD. SAÚDE
DA FAMÍLIA

A= 15,65 m²
P= 16,25 m SUBSECRETARIA DE

ATENÇÃO BÁSICA
A= 33,06 m²
P=28,08 m

SECRETARIA
A= 14,44 m²
P=16,52 m

DIREÇÃO
A= 12,27 m²
P=15,77 m

SANIT.
FUNC.

A= 12,47 m²
P=24,37 m

DEPÓSITO
IMUNO

A= 17,25 m²
P=17,50 m

EXPURGO
A= 12,57 m²
P=15,87 m

ESTERELIZ.
A= 12,02 m²
P=15,66 m

ALMOXARIF.
A= 12,70 m²
P=15,92 m

OFTALMOLOGIA
A= 11,90 m²
P=15,64 m

ODONTOLOGIA
A= 12,17 m²
P=15,24 m ODONTOLOGIA

A= 12,78 m²
P=15,83 m

ESTOQUE DE
IMUNOBIOLÓGICO

A= 39,21 m²
P=27,00 m

IMUNO
ESPECIAL
A= 11,55 m²
P=13,60 m

HALL / ESCADA
A= 33,68 m²
P= 25,75 m

COORD.
IMUNO

A= 15,47 m²
P=15,90 m

PSICOLOGIA
A= 15,45 m²
P= 15,89 m

COPA
A= 7,31 m²
P=11,10 mHALL / ESCADA

A= 24,11 m²
P= 20,84 m

COPA
A= 8,88 m²
P=13,30m

WC
A= 3,90 m²
P=10,46 m

CIRCULAÇÃO
A= 72,08 m²
P= 71,29 m

01 0101

WC
A= 3,90 m²
P=10,46 m

ATENDIMENTO
A= 22,64 m²
P= 20,70 m

VACINAÇÃO 01 - 02 - 03
A= 23,63 m²
P= 20,70 m

HALL / ESCADA
A= 23,63 m²
P= 20,70 m

RECEPÇÃO
PEDIATRIA

A= 7,31 m²
P= 11,10 m

PEDIATRIA
A= 7,31 m²
P= 11,10 m

DERMATOLOGIA
A= 7,31 m²
P= 11,10 m

TISIOLOGIA
A= 15,47 m²
P= 15,90 m

WC
A= 3,40 m²
P= 8,80 m

WC
A= 3,34 m²
P= 8,76 m

SALA TÉCNICA
A= 33,50 m²
P= 23,17 m

BACILOSCOPIA
A= 7,39 m²
P= 11,18 m

EXPURGO
A= 7,39 m²
P= 11,18 m

RECEPÇÃO
A= 11,70 m²
P= 13,68 m

COLETA DE
SANGUE
A= 6,77 m²
P= 10,81 m

COLETA DE
SANGUE
A= 8,66 m²
P= 12,70 m

FISIOTERAPIA
A= 49,75 m²
P= 28,20 m

SALA 13
GINECOLOGIA

A= 8,76 m²
P= 15,09 m

SALA 14
MASTOLOGIA

A= 7,62 m²
P= 11,25 m

SALA 15
QUARTO
GUARDA
A= 6,92 m²
P= 10,83 m

SALA 26
ESPIROMETRIA

A= 7,20 m²
P=11,00 m

SALA 25
RECEPÇÃO

ESPIROMETRIA
A= 7,20 m²
P=11,00 m

SALA 24
CONSULT.

A= 7,20 m²
P=11,00 m

SALA 23
CARDIOLOGIA

A= 7,20 m²
P=11,00 m

SALA 22
GASTROENT.

A= 7,20 m²
P=11,00 m

SALA 21
PNEUMOLOGIA

A= 7,20 m²
P=11,00 m

SALA 20
CONSULT.

A= 7,20 m²
P=11,00 m

SALA 19
ELETRO
A= 7,20 m²
P=11,00 m

SALA 18
CONSULT.

A= 7,20 m²
P=11,00 m

SALA 17
NUTRIÇÃO

A= 7,20 m²
P=11,00 m

ESCRITÓRIO
FARMÁCIA

A= 9,89 m²
P=15,70 m

COPA
A= 4,51 m²
P= 8,50 m

CIRCULAÇÃO
A= 90,38 m²
P=90,60 m

CIRCULAÇÃO
A= 11,55 m²
P= 18,80 m

HALL
GINECOLOGIA

A= 4,36 m²
P= 8,38 m

WC
INF.

A= 3,34 m²
P= 8,76 m

WC PcD /
OSTOMIZADOS

FEM.
A= 3,71 m²
P=7,80 m

WC PcD /
OSTOMIZADOS

MASC.
A= 3,71 m²
P= 7,80 m

EXPURGO
A= 2,25 m²
P=6,50 m

SALA DE
CURATIVO

A= 11,62 m²
P= 14,24 m

MED.
CONTROL.
A= 13,76 m²

DISPENSÁRIO
A= 13,76 m²
P= 17,50 m

ARQUIVO
PACIENTES

A= 6,98 m²
P= 10,70 m

WC
A= 1,88 m²
P= 6,05 m

DESCARTE
A= 4,51 m²
P=8,50 m

DML
A= 4,30 m²
P= 8,30 m

LAVABO
A= 2,58 m²
P= 6,70 m

MEDICAMENTOS
A= 20,24 m²
P= 24,50 m

ESPAÇO
ATIVIDADES
COLETIVAS

A= 15,67 m²

CONSULT.
A= 7,31 m²
P= 11,10 m

HALL / ESCADA
A= 23,63 m²
P= 20,70 m

WC
A= 3,40 m²
P= 8,80 m

GERADOR
A= 6,00 m²
P=10,00 m

01 0101

WC
A= 1,88 m²
P= 6,05 m
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cx. d'água

07 porcelanato antiderrapante

45x45 cm

01

P2 porta de abrir interna (80x210 cm) em madeira

1 folha com bandeira lateral (25x210 cm)

1 unidade

P2

05

06
parede em dry-wall

pintar com tinta acrílica acetinada

cor Verde Pastel

01

05

reassentar

paralelepípedos

A= 147,00 m²

elevar até a

altura da calçada

em torno de 17 cm

ESTACIONAMENTO
A= 200,07 m²

08 blocrete retangular

cores definidas na planta baixa

DESENHO 01

08

08

08

06

03

03

03

03

LEGENDA PORTAS, PORTÕES E GRADES:

OBS.: INSTALAR nas portas (lado externo):

1. placa de identificação 8x25 cm - (h= 1,75 m) em acrílico cinza claro com as letras adesivadas em cinza chumbo

102 unidades

2. placa de identificação 8x25 cm - (h= 1,00 m) em inox, com simbologia  BRAILE

102 unidades

,30

PÁTIO
A= 57,35 m²

PÁTIO
A= 47,83 m²

PÁTIO
A= 39,18 m²

ACESSO PEDESTRES
A= 19,44 m²

PÁTIO
A= 263,20 m²

05

05

05

05

05

03 0603

CIRCULAÇÃO
/ESPERA
A= 42,57 m²

06 cobertura em estrutura metálica

e vidro laminado

CIRCULAÇÃO
/ESPERA
A= 23,52 m²

01 0103

CIRCULAÇÃO
/ESPERA
A= 22,22 m²

01 0603

CIRCULAÇÃO
A= 26,88 m²

01

0503 02

P17 portão de correr (90x210 cm) aço, fechado

1 folha

1 unidade

P14

PEDIATRIA
A= 7,31 m²
P= 11,10 m

P6

P3

3
,
4
0
x
1
,
1
5
x
0
,
8
0

i
n
s
t
a
l
a
r
 
v
i
d
r
o
 
l
a
m

i
n
a
d
o

(
3
,
4
0
x
0
,
9
5
)
 
m

,

p
e
i
t
o
r
i
l
 
e
m

 
g
r
a
n
i
t
o
 
c
i
n
z
a

SALA 39
ESTOQUE
A= 7,00 m²
P= 10,88 m²

01 0101

P1P1

01 0101

CONSULT.
A= 7,38 m²
P= 11,14 m

01 0101

IST
A= 7,38 m²
P= 11,14 m

COORD. BUCAL
A= 12,72 m²
P= 15,06 m

02 01
SALA REUNIÃO

A= 15,25 m²
P= 15,84 m

02 01

SALA TÉCNICA
A= 25,45 m²
P= 23,66 m

02 01

RECEPÇÃO
A= 9,35 m²
P= 13,00 m

02 01

P15 porta de abrir interna, tipo guichê (120x210 cm) em madeira

2 folhas

1 unidade

P16 porta de abrir interna (120x210 cm) em madeira

com vedação

2 folhas

1 unidade

P16

P15

P3

1
,
2

0

P3D porta de abrir interna (160x210 cm) em madeira

2 folhas

1 unidade

P4 porta de abrir interna (60x180 cm) em madeira

1 folha

3 unidades

P4A porta de abrir interna (60x210 cm) em madeira

1 folha

1 unidade

P1 porta de abrir interna (80x210 cm) em madeira

1 folha com bandeira superior em vidro (80x90 cm)

2 unidades

PLANTA BAIXA LAVA-PÉS

08
SEM ESCALA

SALA DE CURATIVO

CORTE  LAVA-PÉS

10
SEM ESCALA

SALA DE CURATIVO

VISTA FRONTAL  LAVA-PÉS

09
SEM ESCALA

SALA DE CURATIVO

TELHADO
07

ESCALA 1/200

cobertura em

estrutura metálica (cor Preto fosco)

e vidro laminado com calha

A= 30,40 m²

cobertura em

estrutura metálica (cor Preto fosco)

e vidro laminado com calha

A= 23,68 m²

 cobertura em

estrutura metálica (cor Preto fosco)

e vidro laminado com calha

A= 28,70 m²

LAJE IMPERMEABILIZADA

A= 376,94 + 110,00 (dobra vertical) =  486,94 m²

calha impermeabilizada

LAJE IMPERMEABILIZADA

A= 40,78 m²

LAJE IMPERMEABILIZADA

A= 7,60 m²

7,00

4
,
1
0

9,55

3
,
2
0

1,60

1
7
,
9
5

TELHADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA

E TELHA TRAPEZOIDAL (i= 5%)

A= 9,50x9,40 = 89,30 m²

TELHADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA

E TELHA TRAPEZOIDAL (i= 5%)

A= 13,16 x 38,00 = 500,08 m²

LAJE IMPERMEABILIZADA

A= 41,76 + 10,38 (dobra vertical) = 52,14 m²

,75

1
7
,
9
0

LAJE IMPERMEABILIZADA

A= 17,11 m²

calha impermeabilizada

projeção almoxarifado

para execução da obra

5,00x2,00m

LAVATÓRIO OSTOMIZADOS
11

ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA 

LAVATÓRIO OSTOMIZADOS
12

ESCALA 1/50

CORTE A

LAVATÓRIO OSTOMIZADOS
13

ESCALA 1/50

VISTA 1

,45

,
4

5

,30

,15

1
,
2

0

1
,
4

0

,
5

0

válvula descarga

ponto ducha higiênica

bacia infantil

,
7

5

,
5

0

1
,
4

0

1
,
2

0

1
,
2

5

válvula descarga

ponto ducha higiênica

bacia infantil

ponto ducha higiênica

válvula descarga

revetimento em

azulejo 15x15 cm

branco

revetimento em

azulejo 15x15 cm

branco

A

1

ponto ducha higiênica

válvula descarga

bacia infantil

bacia infantil

,
4

5

,
2
5

,
5
5

,
5
5

,
3
5

,
3
5

,
3
5

,
3
5

prateleiras em

granito cinza

,40 ou ,50 ou ,70

FARMÁCIA
14

ESCALA 1/25

DET. PRATELEIRAS

prateleiras em

granito cinza

prateleiras em

granito cinza

prateleiras em

granito cinza

prateleiras em

granito cinza

prateleiras em

granito cinza

prateleiras em

granito cinza

ilharga em

granito cinza
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